
Comune di Villaverla
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Settore Tecnico

Determinazione n. 369  del 16/11/2018

OGGETTO:    SERVIZIO  DI  CONDUZIONE,  MANUTENZIONE  E  DI  TERZO  RESPONSABILE  DEGLI 
IMPIANTI  TERMICI  E  DEGLI  IMPIANTI  DI  CONDIZIONAMENTO  DEGLI  STABILI 
COMUNALI PERIODO 01/01/2019 – 30/04/2020, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN 
CONFORMITÀ AL DM 7 MARZO 2012

 CIG:Z1425C7FCB

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1

Oggetto del lavoro
Il presente lavoro ha per oggetto:
a) l’affidamento dell’incarico di terzo responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici comunali e di quelli di condizionamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, 
per il periodo stabilito dal Bando di gara in conformità alle Leggi n. 46/90 e s.m. e i. e così come 
modificata con L. n. 17 del 26 febbraio 2007, DM 22 gennaio 2008 n. 37, L. 10/91 e DPR 412/93 – 
DPR  551/99,  D.P.R.  del  16/04/2013  n.  74 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  in 
particolare alla parte che riguarda l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici 
ai fini del contenimento dei consumi energetici in attuazione dell’art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 
n. 10 e s.m.i; 
b) manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento comunali;
c) l'aggiornamento del libretto di impianto al CIRCE e la denucia F-GAS. 
I prezzi stabiliti in sede di gara si intendono remunerativi di tutte le prestazioni di cui ai punti a), b) 
e c) precedenti.
Il presente Capitolato disciplina altresì gli interventi di manutenzione straordinaria.
Con l’affidamento  dell’incarico  il  Comune autorizza l’appaltatore  all’accesso agli  edifici  per lo 
svolgimento dell’attività prevista dal presente capitolato.
È vietata l’esecuzione di lavori che comportano rischi particolari ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. (ex allegato II del D.lgs 494/96).
Qualora si rendessero necessari lavori ricadenti nelle fattispecie di cui sopra, l’appaltatore dovrà 
preventivamente avvertire la Stazione appaltante per la predisposizione dei documenti obbligatori 
relativi alla sicurezza.

Art. 2
Elenco impianti e lavorazioni

n. impianto Tipo 
impianto

combustibile funzioni Modello caldaia Potenza

1 Municipio  Piazza 
delle Fornaci 1

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

riscaldamento EMMETI NINA 80 75,80 kW

2 Municipio  Piazza 
delle Fornaci 1

Condizionatore Energia 
elettrica

raffrescamento AIRWELL AQC 100 potenza  frigorifera 
nominale 120KWF

3 Saletta  CED 
Municipio  Piazza 
delle Fornaci 1

Condizionatore Energia 
elettrica

raffrescamento DAIKIN RK25GV1B 4,17 mPa
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4 Scuola Media - 
via Giovanni XXIII e 
Palestra  scuola 
Media - via Giovanni 
XXIII

n. 2 Caldaie Gassoso  (gas 
metano)

Riscaldamento e 
acqua calda

FERROLLI  SERIE 
Quadrifoglio B 320

299  kW  bruciati  320kW 
resi con acqua 50/30° e 294 
kW resi con acqua 80/60°

5 Palestra  scuola 
Media - via Giovanni 
XXIII

Pompa  di 
calore

Energia 
elettrica

 acqua calda TERMAL  serie 
Hotwater mod. TWMAS 
B5400 A

Potenza  termica  nominale 
3920W  - potenza elettrica 
assorbita 0,49kW monofase

6 Scuola  elementare 
di  Villaverla  -  via 
Cardinal  Dalla 
Costa

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

riscaldamento THERMOROSSI 
P300

348,8 kW

7 Palestra  scuola 
elementare  di 
Villaverla  –  Via 
Giovanni XXIII

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

Riscaldamento e 
acqua calda

ICI RED 90 115 kW

8 Biblioteca Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

riscaldamento ATAG SRL
SHR-51

51 kW

10 Biblioteca Condizionatore Energia 
elettrica

raffrescamento PDR
DRACO 
2 UTA 

40-55

2200 mc

11 Scuola  elementare 
di  Novoledo  e 
Palestra  –  via 
Palladio

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

Riscaldamento e 
acqua calda

RBL 245/P/AR

Bollitore Boschetti

314,80 kW

300

12 Campo sportivo di 
Villaverla  –  via 
Stadio

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

Riscaldamento e 
acqua calda

EMMETI TALITA
 T54C

EMMETI  -  ALTHEA 
X30C

54 kW

29 kW

13 Casetta dello sport 
a  Novoledo – via 
Palladio

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

Riscaldamento e 
acqua calda

BAXI  LUNA  DUO-
TEC 

34 kW

14 Sala  delle 
Associazioni - 1

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

Riscaldamento e 
acqua calda

BERETTA  CIAO  24 
C.S.I.

24 kW

15 Sala  delle 
Associazioni - 2

Caldaia Gassoso 
(gas 
metano)

Riscaldamento e 
acqua calda

BERETTA  CIAO  24 
C.S.I.

24 kW

Denuncia F-GAS 
da inviare 
telematicamente

n. 1

Aggiornamento 
dei libretti di 
impianto al CIRCE

A corpo

Manodopera  per 
intervento  ordinario 
dal lunedì al venerdì 
7:30 – 20:00
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n. 144
Manodopera  per 
intervento 
straordinario  dal 
sabato – domenica o 
notturno n. 12
Chilometri Km 1545

Qualora  nel  corso  dell’appalto  il  Comune  ampliasse  tale  dotazione  originaria,  
ovvero  la  riducesse,  il  contratto  si  intenderà  esteso,  o  ridotto,  anche  a  tali  impianti  con 
l’applicazione del prezzo per analogia simile a quelli già in essere. L’estensione o la riduzione sarà 
in vigore con l’integrazione del verbale di consegna cui all’art. 14.

Art. 3
Prestazioni a carico dell’appaltatore cui all’art. 1 lettere a), b) e c)

Il Terzo responsabile assume la responsabilità dell’esercizio degli impianti termici e in particolare 
assume  la  responsabilità  di  condurre  gli  impianti  termici  e  disporre  tutte  le  operazioni  di 
manutenzione  secondo  le  prescrizioni  riportate  nei  manuali  d’uso  e  manutenzione  redatti  dal 
costruttore delle apparecchiature facenti parte degli impianti ovvero secondo la normativa UNI e 
CEI pertanto sono a carico della ditta assegnataria tutte le responsabilità del terzo responsabile e 
lavori conseguenti previste dalla normativa vigente in materia tra cui:
a) accensione e spegnimento di inizio o fine stagione nonché di quelle in deroga così come i cambi 
di orario che dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla richiesta del comune in conformità alle 
date stabilite dal DPR 412/93 – 551/99 - 74/2013  e successive modificazioni e integrazioni;
b) immediato intervento  (ENTRO 2 ORE)  a seguito di richiesta del Comune o dei responsabili 
delle attività ospitate nei vari edifici pubblici, per anomalie di funzionamento su apparecchiature 
della centrale termica o dei condizionatori senza addebito del diritto di chiamata per le prestazioni 
effettuate;
c) avviamento e spegnimento degli impianti all’inizio e alla fine di ogni stagione secondo quanto 
previsto dalla normativa di legge in rispetto del periodo annuale di esercizio e nei limiti dell’orario 
di  attivazione,  con  taratura  ottimale  del  bruciatore  e  rilevazione  dati  di  combustione,  con 
annotazione  sul  libretto  di  centrale  ed  analogamente  per  gli  impianti  di  condizionamento,  con 
verifica all'interno dei locali climatizzati dell'effettivo buon funzionamento degli impianti;
d) disattivazione e riattivazione degli impianti degli edifici scolastici durante le festività di lunga 
durata nonché disattivazione e riattivazione degli impianti degli altri edifici in caso di temporaneo 
inutilizzo dei locali;
e) effettuare le visite programmate periodiche per la verifica generale con particolare riferimento a:
- controllo del funzionamento del bruciatore compreso la tubazione di adduzione del combustibile, 
armature  relative,  tenute  caldaia  lato  fumi,  passaggi  prodotti  della  combustione  e  scarico, 
esecuzione prove di funzionamento e combustione;
-  verifica  del  funzionamento  degli  organi  di  controllo  e  sicurezza:  centraline,  termostati  di 
funzionamento,  di  blocco,  pressostati,  valvole  di  intercettazione  combustibile  e  di  sicurezza  e 
quant’altro afferente la strumentazione;
-  verifica del corretto  funzionamento dei sistemi di regolazione automatica della  temperatura al 
variare delle condizioni climatiche;
- controllo e verifica del quadro di utenza elettrica, compresi gli impianti in campo, di comando e 
potenza;

\\SERVERV\Tec\1 - LL.PP. e Servizi\2 - Dcl\Gare-Manutenzioni\2019\03_Manutenzione impianti termici\documentazione di gara\002- Capitolato 2018.doc



Comune di Villaverla
                         Provincia di Vicenza 

gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla     C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355551-53      Fax.0445/355559

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       

Settore Tecnico

-  controllo  del  corretto  funzionamento  delle  pompe  di  spinta  impianto,  loro  accessori  e  stato 
complessivo  di  conservazione,  verifica  del  motore  elettrico,  assorbimento  e  isolamento  organi 
elettrici di inserzione, sequenze manuale ed automatica;
- controllo dello stato di conservazione delle caldaie ed accessori;
- interventi per riavviare gli impianti in caso di mancanza temporanea di energia elettrica;
- pulizia della centrale termica;
- controllo degli estintori e dei dispositivi antincendio;
f) mettere a riposo le apparecchiature costituenti l’impianto in centrale termica, e controllo di tutte 
le  principali  apparecchiature  comprendente:  pulizia  mediante  scovolatura  dei  fasci  tuberi  della 
caldaia, pulizia e manutenzione del bruciatore, messa in sicurezza delle intercettazioni combustibile, 
verifica generale e segnalazione di eventuali interventi e manutenzioni correttive occorrenti per il 
buon  funzionamento  dell’impianto  o  la  normalizzazione  a  termini  di  legge  dello  stesso 
(analogamente per gli impianti di condizionamento);
g)  effettuare  tutti  gli  interventi  che si  renderanno necessari  per  il  corretto  funzionamento  degli 
impianti con parti di ricambio relative ai lavori di ordinaria manutenzione a carico della ditta;
h) effettuare le prove di combustione previste dalle norme vigenti  con apposite apparecchiature 
omologate con trascrizione dei dati sul libretto di centrale al CIRCE;
i) fornire, installare e mantenere leggibili i cartelli segnaletici previsti dalle norme in materia;
j) comunicare, tramite PEC villaverla.tecnico@pec.altovicentino.it anche per conoscenza a questo 
Comune, all'Ente preposto ai controlli delle centrali termiche l'assunzione dei servizi previsti dal 
presente capitolato prestazionale;
k) presenziare con propri tecnici alle visite di controllo che saranno effettuate dagli enti preposti 
come per esempio a titolo esemplificativo:
- A.R.P.A.V- (Verifica impianti elettrici);
- I.N.A.I.L. ( ex I.S.P.E.S.L.) (verifica centrale termica);
l) Denuncia F-GAS da inviare telematicamente.
Si intendono ricompresi nei prezzi di contratto anche la fornitura e posa in opera del materiale di 
consumo necessario agli interventi descritti nel presente articolo.

Art. 4
Altri oneri a carico dell’appaltatore

Sono inoltre a carico della ditta assegnataria i seguenti oneri/lavori:
a) gli oneri derivanti dall'accompagnamento (apertura e chiusura dei locali) del tecnico della ditta 
specializzata inviata dal Comune per l'esecuzione dei controlli, manutenzione e revisione semestrale 
degli estintori installati all'interno delle centrali termiche e dei vani tecnici;
b) la ricerca presso Inail (ex Ispesl)/Comune dello stato delle pratiche I.S.P.E.S.L. di ogni impianto.

Art. 5
Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune:
a)  gli  interventi  eventualmente  necessari  per  permettere  agli  impianti  di  essere  in  grado  di 
distribuire  uniformemente  il  calore  a  tutti  gli  ambienti  nonché  di  raggiungere  e  mantenere  la 
temperatura secondo quanto previsto dalla Legge n° 10/91, D.P.R. 412/93 – 551/99 e  D.P.R. del 
16/04/2013 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli interventi di adeguamento eventualmente necessari, nel caso che alcuni impianti risultassero 
non conformi a causa di vizi impiantistici preesistenti o a causa di nuove normative;
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c) le comunicazioni per informare l'appaltatore di ogni variazione che abbia intenzione di apportare 
o far apportare agli impianti stessi.

Art. 6
Manutenzioni straordinarie

Le  manutenzioni  straordinarie  che  si  renderanno  necessarie  dovranno  essere  di  volta  in  volta 
preventivate  e  presentate  all'approvazione  del  Comune  (Settore  Tecnico)  e  i  costi  di  queste 
prestazioni  dovranno  essere  conformi  ai  prezzi  indicati  nell'ultimo  prezzario  pubblicato  dalla 
Camera di Commercio di Vicenza, se non contemplati, ai prezzi di mercato comprensivi degli oneri 
di approvvigionamento, spese generali e utili di impresa.
La Ditta dovrà dare esecuzione ai lavori straordinari preventivati dopo aver ricevuto l'ordine dal 
Comune e nei tempi stabiliti nello stesso ordine.
In caso di lavori indifferibili ed urgenti, indispensabili per garantire la sicurezza degli impianti e 
l'erogazione  di calore negli  edifici  pubblici,  la  ditta  dovrà immediatamente  intervenire  dandone 
contemporanea comunicazione tramite PEC villaverla.tecnico@pec.altovicentino.it al Comune.
Il  pagamento dei lavori  straordinari  preventivati,  di cui è stato emesso regolare ordinativo,  sarà 
disposto previa presentazione di dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 e s.m.i. e 
così come modificata con L. 26 febbraio 2007, n. 17 .
Per garantire il regolare svolgimento delle attività svolte all'interno degli edifici pubblici la Ditta 
appaltatrice dovrà eseguire i lavori urgenti anche in orari notturni e nei giorni festivi.

Art. 7
Durata dell’appalto

La durata dell’appalto è stabilita in 16 (sedici) mesi con decorrenza dal 01/01/2019 – 30/04/2020.
E’ escluso ogni tacito rinnovo. E' fatta salva la opzione di proroga dei termini ai sensi dell'art. 106 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di mesi 3.

Art. 8
Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è consentito nei termini previsti dalla legge vigente in materia.

Art. 9
Corrispettivi

L'offerta  dovrà  essere  presentata  in  conformità  alle  prescrizioni  indicate  nel  bando  e  relativo 
disciplinare di gara.
I prezzi formulati si intendono annuali e invariabili per l'intera durata del contratto. Le varianti sono 
ammesse nei termini previsti dalla legge vigente in materia.

Art. 10
Condizioni di pagamento

Il corrispettivo delle prestazioni sarà liquidato trimestralmente.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Villaverla. Gli 
avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell’Appaltatore.

Ai   sensi  dell’art.  4,  comma  2,  lett.  d  del  D.Lgs  9.10.2002 n.  231 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  il  Comune  provvederà  al  pagamento  entro  60  giorni  dal  ricevimento  delle  fatture 
mensili,  fattura  contenente  sia  la  descrizione  dettagliata  dei  singoli  lavori  eseguiti  che 
l'indicazione del CIG e della dicitura "scissione dei pagamenti (split payment) art. 17-ter del  
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D.P.R. 633/1972”,  evidenziando che,  entro i primi 30 giorni la stazione appaltante  procederà a 
verificare la conformità del servizio alle previsioni contrattuali ed entro i successivi 30 concluderà il 
relativo procedimento, fatte salve eventuali contestazioni.

L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del 
D.L.  12.11.2010 n.  187,  e  si  impegna  altresì  ad  applicare  la  tracciabilità  anche  agli  eventuali 
contratti con subcontraenti interessati a qualsiasi titolo al servizio affidato in appalto, nonché a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Vicenza – Ufficio territoriale 
del  Governo  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subcontraente)  agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11
Esclusioni del servizio

Sono escluse dal servizio tutte le prestazioni non indicate nel presente capitolato nonché gli oneri 
relativi  ad  interventi  straordinari  per  lo  svuotamento,  successivo  riempimento  e  sfiato  degli 
impianti.

Art. 12
Assicurazioni

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa come indicato nel disciplinare di 
gara.

Art. 13
Penali

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni 
legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico delle Ditta Aggiudicataria 
le seguenti sanzioni:
a) qualora non venga effettuata l'accensione o spegnimento dell'impianto entro le 24 ore dalla data 
prevista per legge o in data anticipata o posticipata in base a disposizioni comunali sarà applicata 
una penale di € 80,00  (ottanta euro) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta di intervento .
b) qualora non vengano effettuati gli interventi richiesti a causa di difettoso funzionamento di una 
centrale termica sarà applicata una penale di € 80,00 (ottanta euro) per ogni giorno di ritardo dalla 
richiesta di intervento;
c) qualora non venga effettuata l'erogazione del calore per l'intero edificio o parte di esso per avaria 
dell'impianto sarà applicata una penale di € 80,00 (ottanta euro) per ogni giorno di ritardo dalla 
richiesta di intervento;
d) qualora non venga effettuata l'erogazione dell'acqua calda per avaria dell'impianto sarà applicata 
una penale di  € 80,00 (ottanta euro) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta di intervento.
Gli  eventuali  adempimenti  contrattuali  che  danno  luogo  all'applicazione  delle  penali  verranno 
contestate alla ditta tramite invio a mezzo PEC di comunicazione e la stessa è tenuta a inviare le  
proprie deduzioni entro tre giorni lavorativi. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili 
saranno applicate  le  penali  mediante trattenuta da effettuarsi  sui crediti  della  ditta  derivanti  dal 
servizio.
La  richiesta  e/o  il  pagamento  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo  non  esonera  la  ditta 
dall'adempimento  dell'obbligazione  per  la  quale  si  è  reso  inadempiente  e  che  ha  fatto  sorgere 
l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Tali penali saranno trattenute dal corrispettivo delle prestazioni di cui all'art. 9.

Art. 14
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Consegna degli impianti
Gli impianti saranno consegnati all'appaltatore con apposito verbale.

Art. 15
Appalti verdi

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2012, si fa riferimento, per le parti applicabili al presente appalto, alle 
specifiche tecniche di cui al  punto 5 e 5.3 dell'allegato I del medesimo decreto per la casistica 
“SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO NEGLI EDIFICI - CASO A” , che 
qui si intendono integralmente richiamate ancorché non materialmente allegate.

Art. 16
Clausole risolutive espresse

Salva  ogni  pretesa  risarcitoria  o  indennitaria,  nonché  salva  l'applicazione  delle  clausole  penali 
previste nel presente Capitolato, il contratto si risolve di diritto, previa dichiarazione del Comune di 
Villaverla  comunicata  all'Impresa  aggiudicataria,  di  volersi  avvalere  della  presente  clausola 
risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
b)  gravi  inadempimenti  delle  obbligazioni  contrattuali  da  parte  dell'appaltatore,  tali  da 
compromettere  il  servizio  oggetto  del  contratto  stesso  a  giudizio  insindacabile  della 
Amministrazione, qualora l'Appaltatore, diffidato, persista nell'inadempienza per quindici giorni;
c) sospensione anche parziale, del servizio per un periodo superiore a ventiquattro ore, esclusi i casi 
di forza maggiore;
d) cessione totale o parziale del contratto o subappalto ad altra ditta senza autorizzazione;
e) in caso di inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali e di sicurezza ed 
assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
f) mancata reintegrazione della cauzione;
g)  cessione  dell'Azienda,  cessazione  dell'attività,  concordato  preventivo,  fallimento,  stato  di 
insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
h)  cancellazione  dall'Albo della  C.C.I.A.A.  o sopravvenuta inefficacia,  invalidità  o sospensione 
dell'iscrizione.

Art. 17
Registrazione

Il  contratto  così  come  generato  in  M.E.P.A,  quale  scrittura  privata  non autenticata  soggetta  al 
regime fiscale dell’IVA, è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Art. 18
Controversie

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di Vicenza.

Art. 19
Protocollo di legalità

L’Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della 
prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a Venezia in data 09/02/2012, dal Presidente della 
Regione del Veneto,  i  Prefetti  delle Provincia venete,  il  Presidente dell’Unione Regionale delle 
Province del Veneto e dal Presidente dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto aggiornato il 
23 luglio 2014, nonché 7 settembre 2015 e di seguito riportati:
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- obbligo dell’Appaltatore all’inizio del servizio di comunicare alla stazione appaltante l’elenco di 
tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,  coinvolte in maniera diretta ed 
indiretta nell’esecuzione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle 
forniture  ed  ai  servizi  ritenuti  “sensibili”,  di  cui  all’Allegato  1,  lettera  A)  del  “Protocollo  di 
legalità” nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per 
qualsiasi motivo;

- l’Appaltatore  si  impegna  ad  inserire  clausole  risolutive  espresse  anche  nei  subappalti,  nei 
subcontratti,  nonché  nei  contratti  a  valle  stipulati  dai  subcontraenti,  al  fine  di  procedere 
automaticamente alla  risoluzione del vincolo contrattuale  a seguito dell’esito  interdittivo delle 
informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, rese dalle Prefetture ai 
sensi del Protocollo di legalità sopra richiamato;

- invito ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all’INPS (matricola), 
all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili e ad altro Ente 
paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei 
motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

- obbligo  di  nominare  un  referente  del  servizio,  con  responsabilità  di  tenere  costantemente 
aggiornato e disponibile un rapporto, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi 
che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il luogo di lavoro (Allegato 1, lettera C del 
Protocollo di legalità) al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

2. Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’art.  10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 
abbiano dato esisto positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfetaria  dei danni nella  misura del 10% del  valore del contratto,  salvo maggiore 
danno.
3. La Stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche”, di 
cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 e 
successive integrazioni,  ai  fini  del  gradimento dell’impresa  sub-affidataria,  per  gli  effetti  di  cui 
all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. 
4. L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi  a riferire tempestivamente alla stazione appaltante 
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 
dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto 
che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera. Gli strumenti contrattuali dovranno 
recepire  tale  obbligo,  che  non  è  in  ogni  caso  sostitutivo  dell’obbligo  di  denuncia  all’Autorità 
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra 
forma di illecita interferenza. 
5. E’ vietato alle imprese aggiudicatarie di subappaltare di subappaltare o subaffidare a favore di 
aziende già partecipanti alla medesima gara.
6. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice 
porterà  alla  risoluzione  del  contratto  ovvero  alla  revoca  immediata  dell’autorizzazione  al 
subcontratto. 

Art. 20
Codice di comportamento

1. L'appaltatore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di 
comportamento  di  cui  al  DPR  n.  62/2013  nonché  i  contenuti  del  Codice  di  comportamento 
integrativo  adottato  dal  Comune  di  Villaverla  con  Deliberazione  G.C.  n.  118  del  24.12.2013 
pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a 
farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali sub fornitori. La violazione dei principi e 
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delle  regole  contenuti  nei  Codici  di  comportamento  richiamati  al  precedente  comma  da  parte 
dell'appaltatore,  suoi  dipendenti  e  subfornitori  costituisce  grave  inadempimento  agli  obblighi 
assunti dall'appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione delle 
stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.
2. di non incorrere in tema di personale dipendente nella situazione di cui al D.Lgs. 165/2001 
art. 53 comma 16-ter recante "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato  
poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto delle   pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  
impiego, attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attività  
della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli  
incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente comma sono nulli ed e' fatto  
divieto  ai  soggetti  privati  che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche  
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi eventualmente  
percepiti e accertati ad essi riferiti".

Art. 21
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato si rinvia al disciplinare di gara ed 
alle norme di legge in vigore.

Villaverla, 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Giuliano Cunico
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